Skala 1:100

Skala 1:100

Poziom porownawczy

+2.00 [mnpm]

I

RW1

110 PVC

czyszczak 110 PVC

Istn. studnia kanalizacji sanitarnej DN 1200 bet.

Istn. budynek

Luk 160/75° PVC

Rewizja 110 PVC zamknieta korkiem

redukcja 160/110 PVC

Trojnik 160/160x45° PVC
Trojnik 160/160x45" PVC
Trojnik 160/110x45° PVC
Trojnik 160/110x45" PVC

Rzedna podlogi (terenu)

[mnpm]

12.42

11.40 | Rewizja 110 PVC zamknieta korkiem

11.40 [ Pion 110 PVC

Rzedna dna przewodu

[mnpm]

10.07

10.10

10.28

10.32

10.39

10.52
10.53
10.58
10.61

10.59
10.62
10.59

Zaglebienie dna przewodu

[m]

2,35

0,81

Srednica, material

160 PVC

Spadek

1,5 %

Odleglosci

[m]

0,00

2,08

13,95

16,82

21,55

30,06
31,26
34,05
34,35
34,97

Punkty charakterystyczne

SO1

N

S 4 K1

Inwestor: Politechnika Gdanska w Gdansku

80-952 Gdansk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12

Stanowisko Nazwisko Specj. uprawnien Nr upr. Podpis Data

Wspodipraca Jarostaw Rokacz 6.2007

Projektant Adam Kujawa instalacji sanitarnych | ZGP-111-630/245/78 6.2007

Projektant Adam Kujawa

instalacji sanitarnych | ZGP-I11-630/15/78 6.2007

Projektant Stawomir Szurman instalacji sanitarnych 287/Gd/2002

6.2007
Bertram Klawitter

Sprawdzajacy instalacji sanitarnych 383/Gd/73

Tytut rysunku: Projekt rozbudowy i remontu budynku ,Kuzni” na cele dydaktyczne i naukowe

Wydziatu Inzynierii Lgdowej i $rodowiska Politechniki Gdanskiej

INSTALACJA WOD-KAN i C.W.U.. - PROFIL KANALIZ. SANITARNEJ

Podziatka Faza Branza rrys. Nr rewizji

1:100 PB + PW Sanitarna || s-5

Jaroslaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-46L4 Gdansk
tel./fax 058 3013333, 0503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.ar chitekci.pl
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Poziom porownawczy

+2.00 [mnpm]
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32 st. oc.

11.40 | Trojnik 160/110x45" PVC

11.40 | Podlaczenie do przewodu 110 PVC
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fnwestor: Politechnika Gdanska w Gdansku
80-952 Gdansk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
Stanowisko Nazwisko Specj. uprawnien Nr upr. Podpis Data
Wspodipraca Jarostaw Rokacz 6.2007
Projektant Adam Kujawa instalacji sanitarnych | ZGP-111-630/245/78 6.2007
Projektant Adam Kujawa instalacji sanitarnych | ZGP-I11-630/15/78 6.2007
Projektant Stawomir Szurman instalacji sanitarnych 287/Gd/2002
Sprawdzajacy Bertram Klawitter instalacji sanitarnych 383/Gd/73 6.2007

Tytut rysunku: Projekt rozbudowy i remontu budynku ,Kuzni” na cele dydaktyczne i naukowe

Wydziatu Inzynierii Lgdowej i $rodowiska Politechniki Gdanskiej

INSTALACJA WOD-KAN i C.W.U.. - PROFIL KANALIZ. SANITARNEJ

Podziatka Faza Branza rrys. Nr rewizji

1:100 PB + PW Sanitarna || S-6

Jaroslaw Kwiatkowski Pro jektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel/fax 058 3013333, 0503 575289, archik wial@wp.pl, www.ar chikwiat.architekcipl
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OZNACZENIA: UWAGI: fnwestor Politechnika Gdanska w Gdansku
U1 : umywalki o szer. 45 cm 1. Material przewodow kandlizacyjnych: w podlodze — rury 80-952 Gdansk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
uz2 umywalka do pomieszczenia socjalnego kielichowe PVC klasa S, do kanalizacji zewnetrznej; : : — :
u3 umywalka dla niepelnosprawnych kanalizacja wewnetrzna — rury kielichowe PVC do Stanowisko Nazwisko Spedj. uprawnief Nr upr. Podpis Data
pAll zlew dwukomorowy z ociekaczem kandlizacji wewnetrznej; prod. Wavin. lvséoifratca /J\ZFOSJ'T(W.ROkaCZ T ——— 62007
Z12 zlew jednokomorowy 2. Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych: 160 — i=1,5 %, P:J:kt::t Adam KUJ,awa fnsialacl,! San:amych ZoPILo%0/2AoTe 2'222;
Z13-716 : zlew jednokomorowy z osadnikiem 110 — i=2,0 %, 75 — i=2,5 %, 50 — i=3,0 % d am e nstalacy sanfiarnych | ZGPAI-630115/78 .
. Projektant Stawomir Szurman instalacji sanitarnych 287/Gd/2002
M1 miska UStepowq Sprawdzajacy Bertram Klawitter instalacji sanitarnych 383/Gd/73 6.2007
M2 miska ustepowq dla niepelnosprqwnych Tytut rysunku: Projekt rozbudowy i remontu budynku , Kuzni” na cele dydaktyczne i naukowe
W1—W4 wpus‘ty podlogowe DN 70 Wydziatu Inzynierii Lgqdowej i $rodowiska Politechniki Gdanskiej
RWI - _: rura wywiewna 110/160 PVC INSTALACJA WOD-KAN i C.W.U.. - PROFIL KANALIZ. SANITARNEJ
PS1—-PS3: pompy do sciekow N=0,45kW 1x230V

Podziatka Faza Branza rrys. Nr rewizji

1:100 PB + PW Sanitarna || S-7

Jaroslaw Kwiatkowski Projektowanie
ul. Leszczynskich 1B/10, 80-464 Gdansk
tel./fax 058 3013333, 9503 575289, archikwiat@wp.pl, www.archikwiat.architekci.pl




