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1. Nazwa zamówienia:
„remont pomieszczeń na poziomie 200  Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej wraz z dostawą”

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń składających się z szeregu niewielkich pokojów sytuowanych w skrzydle zachodnim  gmachu, dostępnych z wąskiego korytarza- sale 265, 266A, 266, 267, 268B,268A;  oraz dwa duże pokoje       sytuowane w rozszerzeniu skrzydła na osi środkowej- pokoje 269 i 270.
Zakres prac obejmuje między innymi:
	- przebudowa części ścian wewnętrznych
	- prace budowlano konstrukcyjne związane z wykonaniem nowych nadproży
	- wykonanie przeszklonej ściany
	- wymiana stolarki okiennej
	- renowacja stolarki drzwiowej
	- wymiana części posadzek
        - wymiana lub modernizacja instalacji:  wod.-kan. i CO, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, instalacji elektrycznej i teletechnicznej -  w tym instalacji antenowej,    p. poż, alarmowej, audio-wideo i monitoringu wizyjnego poczekalni.
             - dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z projektem wykonawczym    architektury.
              - należy uwzględnić wszystkie dodatkowe informacje zawarte w                 Część I/B - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 
      Dane techniczne remontowanych pomieszczeń:
-      powierzchnia użytkowa remontowanych pomieszczeń  	-    233,4 m2 
     - 	kubatura		233,3 * 4,6 					- ~ 1073 m3 
 
3. Informacje i wymagania ogólne
Gmach Główny Politechniki Gdańskiej  jako element zespołu architektonicznego wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 828  w dniu 30.04.1979 r.
Prace remontowe w pomieszczeniach objętych zadaniem mogą zostać rozpoczęte niezwłocznie po podpisaniu umowy. Prace objęte zamówieniem są pracami typowymi w zakresie budownictwa ogólnego, w branżach budowlanej, sanitarnej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej oraz pracami specjalistycznymi z zakresu prac   konserwatorskich  w zakresie konserwacji elementów architektonicznych ceglanych i kamiennych. Zamawiający uzyskał pozytywną opinię w formie decyzji od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na prowadzenie prac w obiekcie objętym ochroną konserwatorską  ZN. 5142.1360.2013.IKo z dnia 31.10.2013 r. oraz pozwolenie na budowę  WUAiOZ-i-6740.2295-1.2013.2-PK. 308559 z dnia 20.11.2013 r. 
4.    Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania.
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę.  Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych lub prac towarzyszących.

4.1.  Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków Wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy. Do robót tymczasowych należą między innymi:
· zorganizowanie i likwidacja zaplecza
· ochrona remontowanej części  budynku przed dostępem osób niepowołanych
· osłony zapobiegające przed przenikaniem kurzu na korytarze
· tablice informacyjne  oraz oznakowanie terenu budowy  na czas robót
· mycie i sprzątanie pomieszczeń po zakończeniu robót 
· prace demontażowe instalacyjne
4.2. Prace towarzyszące. 
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu dokumentację odbiorową. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m. in:   dokumentacje powykonawcze, oświadczenia Wykonawcy, protokoły pomiarów geodezyjnych dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i wyrobów potwierdzające posiadanie przez nie wymagane parametry i walory.  

5.    Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.
5.1. Pomieszczenia objęte remontem będą wyłączone z użytkowania
5.2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy w ramach placu budowy pomieszczenia przeznaczone do remontu w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie gwarantuję pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy. Możliwe jest wykorzystanie terenu przylegającego do budynku  na  wygrodzenie zaplecza, ustawienie barakowozu oraz sanitariatu.
5.3  Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce w którym może podłączyć się do instalacji  energii elektrycznej i wody. Podłączenie do energii elektrycznej należy wykonać na poziomie (200   ) w tablicy NN - przy udziale pracownika Działu Eksploatacji P.G.
       Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zużycia energii elektrycznej  i wody zgodnie ze wskazaniem podliczników, które zainstaluje Wykonawca.
5.4 Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym, bieżącym porządku stanowisk pracy, ich otoczenia, ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy. Od Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów budowlanych w rejonie prac.  
5.5 Wykonawca zobowiązany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpadów  powstałych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamówienia 
6 Zakres robót budowlanych wg CPV

45223000-6  roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45421000-4  roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej
45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji  elektrycznych
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych  
45432000-4  układanie  i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45410000-4  tynkowanie
45442000-7  nakładanie powierzchni kryjących

7.  Sprzęt, maszyny, transport
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia zamawiającego.
 8. Dokumentacja projektowa i dokumenty odniesienia.
Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej składającej się ze STWIORB  i  projektów wykonawczych: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, instalacji sanitarnej i wentylacji. 
    Projekty wykonawcze  zespołu projektantów pod kierownictwem dr hab. Inż. arch.  Antoniego Taraszkiewicza.
   Dokumenty odniesienia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
· Polskie Normy
· Aprobaty techniczne.
· Certyfikaty.
· Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów i urządzeń
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – publikacje rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR  Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.o. 
· 
9    Przedmiar robót.

Przedmiar robót jest dla Wykonawcy elementem pomocniczym, ułatwiającym
        sporządzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten sposób ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.  Odbiór robót budowlanych.

10.1 Odbiory robót zanikowych – ulegających zakryciu.
 Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. Jeśli       Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu trzech dni od daty  otrzymania zgłoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za  odebrane i do ich zakrycia.

10.2   Odbiór końcowy.
   Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po   uzyskaniu celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z Wykonawcą umową. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza na piśmie. Dla skuteczności zgłoszenia konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zwołuje komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają się w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. Do odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrębie budynku lub terenu.       
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1. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory.

1.1 Większość wymaganych przez Zamawiającego właściwości i parametrów technicznych  materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone w  wykonawczej dokumentacji projektowej    
stolarka okienna

-istniejące okna skrzynkowe należy zdemontować, zachowując profile wszystkich  elementów 
Nowa stolarka okienna wykonana jako drewniana posiadać musi następujące cechy:
- typ – okna jednoramowe czteroskrzydłowe
- szklenie szkłem białym - szyby zespolone U max 1,1 W/(m²xK)
- współczynnik Uśr. (średnie) dla całego okna (rama + szklenie) musi być mniejszy 
   lub równy 1,45 W/(m²xK).
- współczynnik przepuszczalności energii całkowitej oszklenia gG musi być  mniejszy niż 0,5
- szprosy nie powinny być naklejane tylko powinny oddzielać od siebie poszczególne pakiety.  
- wierne odtworzenie podziałów okien istniejących z zachowaniem szerokości 
ramiaków i szprosów  
           - w każdym oknie w jednym z dwóch górnych skrzydeł zamontować nawiewniki
           - w związku z wymianą okien skrzynkowych na jednoramowe zajdzie konieczność   poszerzenia parapetu okiennego poprzez doklejenie masywu
           - okna wyposażone w systemowe uszczelki gumowe mocowane w wyfrezowanych wpustach 


 
PRZYKŁADOWE rozwiązania szczegółów  stolarki okiennej – rysunki warsztatowe 
górny ramiak okienny z ramiakiem skrzydła okiennego


dolny ramiak okienny z ramiakiem skrzydła okiennego


 

okienny słupek pionowy


stolarka drzwiowa

Należy wykonać renowację stolarki drzwiowej według wytycznych programu prac konserwatorskich. Uwzględnić w wycenie i pracach  wymianę  klamek z szyldami. Klamki i szyldy wykonać z mosiądzu – wyrób indywidualny wykonany w odlewni. Wzór uzgodniony z projektantem architektem.

parkiety i lakiery do parkietów

Parkiet określony w projekcie wykonawczym jako ciemny to parkiet z drewna orzechowego. Klepki o wym. Min. 70*500*22 mm
Parkiet określony w projekcie jako jasny to parkiet z drewna bukowego. Klepki o wymiarach 70*500*22 mm
Lakiery: zastosować   2-komponentowe lakiery wodne   przeznaczone do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu charakteryzujące się wysoką odpornością  na ścieranie, wysoką elastycznością mimo dużej twardości,  dobrą odpornością na chemikalia i dobrą przyczepnością do drewna
Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i składowania materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan wbudowanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.
[bookmark: _GoBack]meble i wyposażenie
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2.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, kontrola.
2.1. Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy prac  remontowo budowlanych. Remont dotyczy pomieszczeń reprezentacyjnych Politechniki Gdańskiej, Zamawiający będzie wymagał wysokiej jakości stosowanych materiałów i bardzo wysokiej jakości  wykonania robót. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”. Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 8 części  STWiORB.
2.2.Wybrane przez Wykonawcę technologie muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta.

III  Część II    E    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
       dla grupy 453 - wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji teletechnicznych
1.1. Wymagane przez zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiału i wyrobu pod warunkiem, że posiadają co najmniej wymagane właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantują poprawność wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu zamawiający ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na podstawie właściwych dokumentów odniesienia.
1.2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i składowania materiałów i wyrobów zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan wbudowywanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.
2.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, kontrola, odbiory.
2.1. Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy typowych, standardowych prac budowlanych. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”. Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 7 części I STWiORB.
2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawcę muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.

3. Uwagi i wymagania.
3.1  Zastosowane materiały i urządzenia.
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia dowolnego producenta pod   warunkiem spełnienia wymogów i parametrów technicznych zgodnych z normą.  
3.2  Przewody oraz trasy kablowe układać w ścisłej koordynacji z innymi branżami.
0. Dokładne i ostateczne rozmieszczenie gniazdek 230V i RJ 45 , opraw oświetleniowych i osprzętu należy przed montażem skoordynować z projektem aranżacji wnętrz oraz uzgodnić z użytkownikiem.
0. Wszystkie materiały (oprawy , osprzęt , rozdzielnice) , urządzenia (sieć LAN , SWiN, SAP, DSO, TV, Monitoring)) przed ich zamówieniem należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji . 
0. W kosztach ująć dodatkowo ułożenie 50 mb rurki PCVfi20 i 50 mb rurki PCVfi40 w podłodze z tzw. pilotami.
0. W kosztach ująć demontaże starych instalacji . Postępowanie dotyczące materiałów z demontażu do uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiającego.
0. Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy przy udziale przedstawicieli Zamawiającego dokonać inwentaryzacji instalacji które nie podlegają demontażowi.                                                               
[bookmark: _Toc365557128]IV  Część II S - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla       klasy 453: wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych.
1. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory.
1. Wymagane przez zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiału i wyrobu pod warunkiem, że posiadają co najmniej wymagane właściwości i parametry, są dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantują poprawność wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu zamawiający ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie następuje na podstawie właściwych dokumentów odniesienia.
1. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i składowania materiałów i wyrobów zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan wbudowywanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.
1. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych, kontrola, odbiory.
1. Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy typowych, standardowych prac budowlanych instalacyjnych. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”. Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 8 części I STWiORB.
1. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawcę muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.
1. Wymagania zalecenia i uwagi.
1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi zamontowanych urządzeń i instalacji. Koniecznym jest aby Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zabezpieczył w nieprzerwalny dostęp mediów do części obiektu nie objętych remontem tak aby umożliwiło to normalną ich eksploatację.
1. Roboty w zakresie wentylacji mechanicznej wykonać w ścisłej koordynacji z projektem instalacji wentylacyjnej w salach audytoryjnych nr.264 i 462.
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