
Załącznik nr 8 B do SIWZ  
 

Schemat ideowy projektowanego systemu rejestracji danych z ciepłomierzy i gazomierzy  
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Załącznik nr 9 B do SIWZ  
   

Rzut budynku zespołu kogeneracji ze schematem lokalizacyjnym systemu rejestracji danych  
z ciepłomierzy i gazomierzy  
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OBJASNIENIA:

LC - licznik ciepla (cieplomierz)
G/E - gazomierz gazu ziemnego E (GZ-50)
G/B - gazomierz biogazu
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Załącznik nr 10 B do SIWZ  
   

Plan sytuacyjny z orientacyjną trasą przebiegu magistrali M-Bus do podłączenia ciepłomierza 
nr 10, zlokalizowanego w Maszynowni Komór Fermentacyjnych - MKF  
 
 
 
 

 
 

Maszynownia Komór Fermentacyjnych (MKF) 

budynek zespołu kogeneracji 

trasa magistrali M-Bus do podłączenia ciepłomierza nr 10 
(odcinek podziemny o długości ok. 30 m) 


